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Bedienung 

Erläuterung der Bedienelemente 
 

Drehschalter 

Run => Standardanzeige  
(Uhrzeit, Status, Betriebsart, Zeitprogramm, T-WE),  
Informationen durch Drehen des Inkrementalgebers: 

AF  Außentemperatur 
H  WE-Temperatur (Wärmeerzeuger) 
D Vorlauftemperatur 
F Warmwassertemperatur 
FF Temperatur Multifunktionsfühler 
R+01-08 Raumtemperatur interner Heizkreise 

Mode => Betriebsart (incl. Service), HO=Holiday/Ferien 
°C h => Raum-Solltemperatur Tag (für beide Heizkreise) 
°C C => Raum-Solltemperatur Nacht (für beide HK) 
°C F => Warmwasser-Solltemperatur 
Sa-Su => Zeitprogramm 1 von Samstag bis Sonntag 
Mo-Fr => Zeitprogramm 1 von Montag bis Freitag 

 => Parameterebene (Benutzer und Fachmann) 
Time F => Einstellung der Uhrzeit und des Wochentags  
Prog-Taste->Zeit->Prog-Taste->Wochentag->Prog-Taste 
 
 

Inkrementalgeber 

• Auswahl einer Funktion 
• Auswahl eines Einstellwertes 
• Verstellen eines Einstellwertes 

 

Taster Enter / Sollwert / STB-Test / Reset 

Enter => Durch Drücken Auswahl Parameter zum Verstel-
len (Wert blinkt); Speichern durch erneutes Drücken 

Sollwertanzeige => Während der Taster in der Ebene Run
gedrückt wird, wechselt die Anzeige von der Ist-
Temperatur auf die Solltemperatur 

STB-Test (TR wirkt nicht) => Durch Drücken > 1s 
=>Brenner an, solange die Taste gedrückt wird 
Anzeige: WE-Temp blinkt 

Reset: Um den Regler auf die Werkseinstellungen zurück 
zu setzen, halten Sie den Taster beim Anlegen der Be-
triebsspannung gedrückt. Alle Benutzerwerte gehen dabei 
verloren! Notieren Sie sich daher ihre eigenen Parameter 
in dieser Anleitung. 

        Schalter 
        9-stufig 

  Taste Enter  Inkrementalgeber 
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Anzeige (Normalbetrieb) 

1 Wochentag Montag - Sonntag 
2 Bussymbol bei Kommunikation auf dem BUS 

bei Anschluss Fernbedienung mit Heizkreissymbol 
bei Anschluss WE mit Brennersymbol 

3 Statusanzeigen 
 Brenner, Mischerkreispumpe, Ladepumpe (WW) 
4 T-WE bzw. Parameternummer/-bezeichnung 
5 Uhrzeit oder gewählten Temperatur bzw. Parameter 
6 Betriebsart 
7 Heizstatus (Heizen / Absenken) nur bei 1em HK 
8 Anzeige aktuelles Zeitprogramm (siehe Mode) 
a  Mischer AUF 
b  Mischer ZU 
c  Raumfühler 
d  MF-Relais bzw. HK Pumpe 1 (direkter Kreis) 

 

 

Inbetriebnahme 

Vor der Installation stellen Sie die Dip-Schalter auf der Ge-
räterückseite ein: 

1-3: Adresse des Mischerkreises (1-8) 

4: Zusatzrelais (ON=MF-Relais, OFF=direkter Heizkreis) 

Jede Heizkreisadresse darf nur einmal im System vor-
kommen. Der direkte Heizkreis hat immer die Adresse �1�. 
Ist ein direkter Heizkreis konfiguriert, muss der Mischer-
kreis auf Adresse �2�-�8� stehen. Bei gleichen Adressen 
wird Error �Buskennung belegt� gesetzt. 

5: Zuordnung FBR (ON=Mischer HK, OFF=direkter HK) 

Wenn zwei Heizkreise im Regler aktiviert sind (Dip4=OFF), 
kann die FBR einem der Heizkreise zugeordnet werden. 

6: Fühler (ON=5K Ohm, OFF=1kOhm) 

Beachten Sie den Aufdruck Ihrer Fühler. 

Nach der Installation Spannungsversorgung einschalten 
=> 
Im Display erscheint für einen Augenblick die Software-
nummer Ihres Gerätes und dann die Standardanzeige. 

! Für den korrekten Betrieb ist die Eingabe der Uhrzeit 
und des Wochentags erforderlich. 
=> Drehschalter auf �F Time�-> Taste drücken-> 
Eingabe der Uhrzeit-> Taste drücken-> Eingabe des 
Wochentages-> Taste drücken 

1
2
3

6

8
7

4
5

a
b
c
d

Mo Tu We Th Fr Sa Su

v
v

   /Z1

R
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Betriebsart und Heizzeiten 

Mode = Betriebsartenwahl 

Durch Drehen des Inkrementalgebers in dieser Stellung 
können Sie die gewünschte Betriebsart wählen. Die ge-
wählte Betriebsart wird durch ein Symbol unten in der An-
zeige dargestellt. Sie wird wirksam, wenn die Einstellung  
5 s nicht verändert wird. 

Die folgenden Betriebsarten sind wählbar: 

i Bereitschaft / AUS
(Heizen AUS und Warmwasserbereitung AUS,  
nur Frostschutzfunktion) 

F1 Automatikbetrieb 1 
(Heizen nach Zeitprogramm 1; WW nach Parameter 18) 

F2 Automatikbetrieb 2 
(Heizen nach Zeitprogramm 2; WW nach Parameter 18) 

h  Tagbetrieb
(24h Heizen mit Komforttemperatur 1; WW nach Parame-
ter 18) 

C  Nachtbetrieb 
(24h Heizen mit Absenktemperatur; WW nach Parameter 
18) 

F  Sommerbetrieb 
(Heizen AUS, WW nach Parameter 18) 
 

W  Service (automatische Rücksetzung nach 15 min) 
Wärmeerzeuger regelt auf Wärmeerzeugersolltemperatur 
= maximale Wärmeerzeugertemperatur => siehe Seite 16; 
sowie die Wärmeerzeugertemperatur von 65°C erreicht ist, 
regeln die Verbraucher auf ihre maximale Vorlauftempera-
tur zur Abführung der Wärme (Kühlfunktion). 

! Die Kühlfunktion (Abnahmezwang) ist in den Lago 
Verbraucherkreisen immer freigegeben. 

 
Wirkung der Betriebsart 

Die hier eingestellte Betriebsart wirkt auf die WE Regelung 
und auf die integrierten Heizkreise des Reglers. 

Jedem Heizkreis kann separat eine hiervon abweichende 
Betriebsart über den Parameter �Betriebsart� in der Benut-
zerebene des entsprechenden Heizkreises zugeordnet 
werden. 

Bei Einstellung der Betriebsarten �i = Bereitschaft/AUS�, 
und �F = Sommerbetrieb� am Kesselregler, wirken diese 
reduzierend auf alle Heizkreise bzw. Verbraucherkreise 
der gesamten Anlage.  

! Als Mischerregler Wirkung nur auf eigenen Heizkreis. 
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Verändern der Heizzeiten (Heizprogramme [F1, F2]) 

! Der Regler erlaubt die Einstellung von maximal drei 
Heizblöcken. Die Anzeige erfolgt in Stundenblöcken, 
die Eingabe kann in 15 Minutenblöcken erfolgen. 

Heizprogramm auswählen

Automatik 1 in Blöcken am Drehschalter 
Automatik 2 in der Parameterebene Taggenaue Einstel-
lung 
=> das aktuelle Heizprogramm wird angezeigt 
 

Programm verstellen

Prog-Taste drücken => Der erste Stundenblock blinkt, das 
Display zeigt 0:00 Uhr 
 

Für die erste Absenkphase bis zum Heizbeginn 
=> Inkrementalgeber nach links drehen bis im Display die 
Startzeit für die erste Heizzeit angezeigt wird. 
 

Für die erste Heizzeit 
=> Inkrementalgeber nach rechts drehen bis im Display 
die Endezeit für die erste Heizzeit angezeigt wird. 
 

Für die Absenkphase bis zum nächsten Heizbeginn 
=> Inkrementalgeber nach links drehen bis die Startzeit 
für die folgende Heizzeit angezeigt wird. 
 

Für die folgende Heizzeit 
=> Inkrementalgeber nach rechts drehen bis die Endezeit 
für die folgende Heizzeit angezeigt wird. 

Entsprechend für alle drei Heizzeiten verfahren. 
! Die Programmierung erfolgt umlaufend. Nach 23:45 

Uhr springt der Stundenblock auf 0:00 Uhr. 
 

Heizprogramm 1 => Blockweise Eingabe: 

Werkseinstellung 
Mo. bis Fr.: 06:00 bis 22:00 
Sa. und So.: 07:00 bis 23:00 
 

� Heizzeit 1 Heizzeit 2 Heizzeit 3 

Mo-Fr    
Sa-SU       

 
 

Heizprogramm 2 => Tageweise Eingabe: 

Werkseinstellung 
Mo. bis Fr.: 06:00 bis 08:00, 16:00 bis 22:00 
Sa. und So.: 07:00 bis 23:00 
 

� Heizzeit 1 Heizzeit 2 Heizzeit 3 

Mo.   
Di.
Mi.       
Do.
Fr.       
Sa.
So.       
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Benutzer Einstellwerte ändern 

Drehen Sie den Auswahlschalter auf den Schrauben-
schlüssel [  ] � Einstellwerte 

Die Benutzer Einstellwerte sind die Einstellwerte  
kleiner 20 � �01� � �19� 

Anzeige: links Nr. des Einstellwertes, rechts Einstellwert 

Wählen Sie mit dem Drehknopf +/- die Nummer des ge-
suchten Einstellwertes [Anzeige: links]. 

! Eine Liste aller Einstellwerte finden Sie auf den 
folgenden Seiten. 

Drücken Sie die Taste Enter => Auswahl des Einstellwert. 
=> der Wert blinkt, wenn er verstellbar ist => der Wert lässt 
sich nun mittels des Inkrementalgebers [unten] verändern. 

Durch einen weiteren Druck auf die Taste Enter wird der 
Wert im Gerät abgespeichert. 
 

Verlassen der Bedienebene 

! Der Einstell-Modus kann jederzeit durch Verstellen des 
Auswahlschalters beendet werden. 
Veränderungen die noch nicht durch die Taste Enter 
gespeichert wurden, werden dann nicht wirksam. 
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Liste der Benutzer Einstellwerte 
   
Nr. Beschreibung Bereich Standard Eigene Werte
01 F2-Heizprogramm 2 für Montag 00:00 � 24:00 
02 F2-Heizprogramm 2 für Dienstag 00:00 � 24:00 
03 F2-Heizprogramm 2 für Mittwoch 00:00 � 24:00 
04 F2- Heizprogramm 2 für Donnerstag 00:00 � 24:00 
05 F2-Heizprogramm 2 für Freitag 00:00 � 24:00 

 
6:00�8:00 
16:00�22:00 
 

06 F2-Heizprogramm 2 für Samstag 00:00 � 24:00 
07 F2-Heizprogramm 2 für Sonntag 00:00 � 24:00 

7:00�23:00 

08 Betriebsart direkter HK OFF  = Programmschalter Front, 
i � F Heizprog.-Schalter 

00  

09 Heizkurve direkter Heizkreis 0.2 � 3.0 1.2 

10 Raumfühlereinfluss direkter HK OFF, 00 - 20 10 

11 Raumfühlerkorrektur direkter HK (-5)K - +5K 0 

13 Betriebsart Mischerkreis OFF  = Programmschalter Front, 
i � F Heizprog.-Schalter 

00 

14 Heizkurve Mischerkreis 0.2 � 3.0 1.2 

15 Raumfühlereinfluss Mischerkreis OFF, 00 - 20 10 

16 Raumfühlerkorrektur Mischerkreis (-5)K - +5K 0 

18 Warmwasser nach Programm 00 = Aus  
01 = Prg. F1,  
02 = Prg. F2 
03 = 1h vor Heizen Programmschalter Front,  
04 = 24h frei 

03  

19 Anzeige Heizprogramm 0 = Heizprogramm von Heizkreis 1 anzeigen 
1 = Heizprogramm von Heizkreis 2 anzeigen 

0  
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Erläuterung der Benutzer Einstellwerte 

 

Heizprogramm 2 für ... 

Siehe Einstellungshinweise im Kapitel �Verändern der 
Heizzeiten� (Seite 8) 

Heizkurve 

Die Steilheit der Heizkurve gibt an, um wie viel Grad sich 
die Vorlauftemperatur ändert, wenn die Außentemperatur 
um 1 K steigt oder fällt. 
 

Einstellhinweis: 

Bei kalten Außentemperaturen zu niedrige Raumtempera-
tur => Heizkurve erhöhen (und umgekehrt) 

Bei hohen Außentemperaturen (z.B. 16°C) zu niedrige 
Raumtemperatur => Korrektur über den Raumsollwert 

 

 

Richtwerte: 

• Fußbodenheizung S = 0,4 bis 0,6 
• Radiatorenheizung S = 1,0 bis 1,5 
 

 

Vorlauftemperatur [°C] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Außentemperatur [°C] 
Heizkurvendiagramm (Einstellhilfe) 

Einstellung 0 => Reine Raumregelung 

 

! Die Heizkurve läßt sich am besten bei Außentem- 
peraturen unter 5 °C einstellen. Die Änderung der 
Heizkurveneinstellung muß in kleinen Schritten und 
größeren Zeitabständen durchgeführt werden (mind. 5 
bis 6 Stunden), weil sich die Anlage nach jeder 
Veränderung der Heizkurve erst auf die neuen Werte 
einstellen muß. 

0,2
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0,6
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1
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Raumfühlereinfluss 

Nur aktiv bei Anschluss des analogen Raumgerätes FBR 
(Raumfühler + Wahl der Betriebsart). 

Die Temperatur des Wärmeerzeugers wird um den einge-
stellten Wert erhöht, wenn die gewünschte Raumtempera-
tur um 1K unterschritten wird. 
=> Hohe Werte führen zu einer schnellen Regelung mit 
großen Schwankungen in der Temperatur des Wärmeer-
zeugers. 

- - - - => rein witterungsgeführte Regelung 
0 => rein witterungsgeführte Regelung *) 
20 => reine Raumtemperaturregelung 

*) Sonderfunktion bei Raumeinfluss = 0 

Bei einmaligem Heizbedarf in der Nachtabsenkung läuft 
die Heizkreispumpe bis zur nächsten Heizzeit durch (siehe 
Kapitel Umwälzpumpenschaltung). 

Raumfühlerkorrektur 

Im Fall einer Raumregelung (z.B. mit FBR) kann der Mess-
wert bei einem Messfehler des angeschlossenen Raum-
fühlers mit diesem Einstellwert korrigiert werden. 

 

Betriebsart für die Heizkreise 

Bei der Einstellung �00� wirkt die Betriebsart, die unter 
Mode eingestellt ist (= Programmschalter Front). Bei Ein-
stellung einer abweichenden Betriebsart wirkt diese für 
den jeweiligen Heizkreis unabhängig von der unter Mode 
getroffenen Einstellung. 

! Ausnahme: Die Einstellungen Bereitschaft und 
Sommerbetrieb wirken reduzieren auf alle 
Heizkreisprogrammschalter des gesamten Systems 
und also auch auf die hier getroffene Einstellung. 

Betriebsart für Warmwasser 

00 = Aus 

01 = Warmwasserfreigabe zu den im Heizprogramm 1 ge-
wählten Freigabezeiten 

02 = Warmwasserfreigabe zu den im Heizprogramm 2 ge-
wählten Freigabezeiten 

03 = Warmwasserfreigabe eine Stunde vor den unter 
Mode gewählten Freigabezeiten. 

04 = 24h Warmwasserfreigabe 
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Fachmann Einstellwerte ändern 

Drehen Sie den Auswahlschalter auf den Schrauben-
schlüssel [  ] � Einstellwerte 

Die Fachmann Einstellwerte sind die Einstellwerte  
grösser 19 ��20� � �99� 

 

Code Nr. geschützte Einstellwerte (ab Nr. 20) 

Die Veränderung der Einstellwerte ab Nr. 20 ist erst nach 
Eingabe der Code-Nr. möglich. Diese Einstellwerte dürfen 
nur durch einen Fachmann verändert werden. 

E Falsche Einstellungen dieser Werte können zu Fehl-
funktionen und Schäden an der Anlage führen. 

• Einstellwert 20 (Code-Nr. Eingabe) auswählen 
• Taste Enter betätigen und 1. bis 4. Stelle der Code-Nr. 

eingeben. Jede Stelle mit Taste Enter bestätigen. 
• Zu verändernden Einstellwert auswählen 
• Taste Enter betätigen und Einstellwert ändern 
• Eingabe mit Taste Enter abschließen. 
Bei unzulässigem Eingabeversuch wird automatisch zu 
Einstellwert 20 (Code-Nr. Eingabe) verzweigt. 
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Liste der Fachmann Einstellwerte 
  

Nr. Beschreibung Bereich Standard Eigene Werte 

20 Code Nr. Eingabe 0000-9999 Eingabe  

21 Code Nr. 0000-9999 0000  

22 Außentemperatur Frostschutz ---, (-15)°C � (5)°C 0°C  

Nur bei aktivem WE (Kesselmodul/Heizmodul) 

30 Maximale Temperatur WE 30°C � 110°C 85°C  

31 Minimale Temperatur WE 10°C � 80°C 40°C  

32 Anfahrentlastung 10°C � 80°C 35°C  

33 Minimalbegrenzung 00,01,02 01  

34 Dyn. Schalthysterese 05-20K 10K  

35 Hysteresezeit 00-30 min 00 min  

36 Brennerstarts Nur Anzeige   

37 Brennerlaufzeit Nur Anzeige   

38 Adresse Heizmodul (nur für Kaskadenbetrieb) ----, 1-8 ----  
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Nr. Beschreibung Bereich Standard Eigene Werte 

Nur bei aktiver Warmwasserfunktion 

50 Ladepumpensperre 00, 01 01  

51 Pumpenparallellauf 0, 1  0  

52 Legionellenschutzfunktion 00, 01 01  

53 Temperaturerhöhung bei Warmwasser 0K � 50 K 20 K  

Nur bei aktivem direkten Heizkreis 

60 Maximale Vorlauftemperatur direkter HK 10-110°C 80°C  

61 Minimale Vorlauftemperatur direkter HK 10-110°C 10°C  

Nur bei aktivem Mischerheizkreis 

70 Maximale Vorlauftemperatur Mischerkreis 10-110°C 80°C  

71 Minimale Vorlauftemperatur Mischerkreis 10-110°C 10°C  

72 Mischerdynamik AUF 5 - 25 16  

73 Mischerdynamik Zu 5 � 25 12  

Nur bei Multifunktionsrelais 

80 Funktion MF-Relais 0-24 0  

81 Schalttemperatur MF Relais 30°C-90°C 30°C  

82 Hysterese MF Relais 2K � 10K 5K  

Service 

97 PC-Freigabe (0000 = keine Freigabe) 0000 -9999 0000  

98 Relaistest 0, 1 - 6 0  

99 Softwareversion und Index (63.XX) 63.00 � 63.99  Nur Anzeige  
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Erläuterung der Fachmann Einstellwerte 

 

20 Codenummer Eingabe 

Eingeben der Codenummer zum Verstellen der Fach-
mannwerte. Standard: 0000 

21 Codenummer Festlegung 

Hier kann eine eigene Codenummer eingegeben werden. 
Diese bitte gut merken, da ohne die Codenummer keine 
Verstellung von Fachmannwerten möglich ist. 

22 Außentemperatur Frostschutz 

Wenn die Außentemperatur unter den programmierten 
Wert sinkt, schaltet die Anlage in den Frostschutzbetrieb 
(Einschalten der Pumpen). 
�----� Frostschutzfunktion ist deaktiviert! 

30 Maximale Temperatur des Wärmeerzeugers 

• Schützt vor Überhitzung des Wärmeerzeugers / ver-
hindert das Auslösen des STB. 

• Begrenzung der Temperatur des Wärmeerzeugers zur 
Energieeinsparung. 

! Vorsicht: Wirkt auch bei Warmwasserbereitung. 

31 Minimale Temperatur des Wärmeerzeugers 

Verringert Kondensatbildung im Wärmeerzeuger bei gerin-
gen Wärmeanforderungen. Die Abschaltung des Wärme-
erzeugers erfolgt in allen Fällen frühestens bei Erreichen 
der Minimaltemperatur des Wärmeerzeugers  

P31 + Hysterese P34 (siehe auch Minimalbegrenzung WE 
P33). 

32 Anfahrentlastung 

Verkürzt Betrieb im Kondensbereich. Die Umwälzpumpen 
werden ausgeschaltet und die Mischer werden zugefah-
ren, bis der Wärmeerzeuger die Anfahrtemperatur erreicht 
hat. 

33 Minimalbegrenzung Wärmeerzeuger 

Verringert Kondensatbildung im Wärmeerzeuger bei gerin-
gen Wärmeanforderungen. Die Abschaltung des Wärme-
erzeugers erfolgt in allen Fällen frühestens bei Erreichen 
der Minimalltemperatur des Wärmeerzeugers P31 + Hyste-
rese. 

 

00 = Minimalbegrenzung auf Heizkurve 
Der Wärmeerzeuger schaltet ein, wenn die von den 
Verbrauchern geforderte Temperatur unterschritten 
wird (T-WE SOLL). 

01 = Minimalbegrenzung bei Heizbedarf 
Der Wärmeerzeuger hält bei Heizbedarf 
(Pumpenfreigabe) mindestens die eingestellte 
Minimaltemperatur P31. 

02 = Permanente Minimalbegrenzung (24h) 
Der Wärmeerzeuger hält 24h mindestens die 
eingestellte Minimaltemperatur P31. 



Bedienung  Liste der Fachmann Einstellwerte 

17 

34 Dynamische Schalthysterese 

35 Hysteresezeit 

Funktion zur Optimierung des WE-Betriebs bei unter-
schiedlich starker Belastung des Wärmeerzeugers. 

Die wirksame Schalthysterese wird nach dem Einschalten 
des Brenners in der Hysteresezeit �P35� linear von der 
eingestellten HYSTERESE P34 auf die minimale Hystere-
se (5K) reduziert. 

Geringe Wärmeabnahme 
Bei einer geringen Wärmeabnahme durch die Anlage er-
reicht der Wärmeerzeuger schnell die Solltemperatur. In 
diesem Fall wirkt die eingestellte höhere HYSTERESE 
P34. Kurze Laufzeiten und häufiges Takten des Brenners 
werden verhindert. 

Hohe Wärmeabnahme 
Bei längerem Brennerbetrieb (hohe Heizlast) wird die Hy-
sterese automatisch auf 5K reduziert. Dadurch wird das 
Aufheizen des Wärmeerzeugers auf unnötig hohe Tempe-
raturen vermieden. Der Energieverbrauch der Heizanlage 
wird optimiert. 

! Ein Einstellwert von �00� führt zu einem konstanten  
Hysteresewert 

38 Adresse Wärmeerzeuger 

�----� => Einzelner Wärmeerzeuger! 

01-08 => Wärmeerzeuger wird in einer Kaskade genutzt. 

Einstellungen >08 können nur bei der Kaskadierung von 
Kaskaden mit entsprechenden Kaskadenmanagern unter-
stützt werden. 

50 Ladepumpensperre 

Die Ladepumpe wird erst eingeschaltet, wenn die Tempe-
ratur der Wärmeerzeuger die Speichertemperatur um 5K 
übersteigt. Sie wird abgeschaltet, wenn die Temperatur 
der Wärmeerzeuger die Speichertemperatur unterschrei-
tet. Somit wird das Kühlen des Speichers durch den Wär-
meerzeuger zu Beginn der Warmwasserbereitung verhin-
dert. 

51 Pumpenparallellauf 

Funktion mit [CoCo2 Ind.�03] => 02 = 03; 
mit CoCo1/CoCo2 (< Ind. 03) => 01 = 00 und 02 = 03 

00 => Warmwasservorrangbetrieb: Bei Warmwasserberei-
tung werden die Heizkreise gesperrt. Die Mischer fahren 
zu und die Heizkreispumpen schalten ab. 

01 => Teilvorrang WW: Bei Warmwasserbereitung werden 
die Heizkreise gesperrt. Die Mischer fahren zu und die 
Heizkreispumpen schalten ab. Die Mischerkreise werden 
wieder freigegeben, wenn der Wärmeerzeuger die Tempe-
ratur Warmwasser Solltemperatur + Wärmeerzeugerüber-
höhung [P53] erreicht hat. Wenn die Temperatur des 
Wärmeerzeugers wieder um die Schalthysterese von 5°C 
unter die Freigabetemperatur fällt, werden die Mischerkrei-
se wieder gesperrt. 
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02 => Pumpenparallellauf: Bei Warmwasserbereitung wird 
nur der direkte Heizkreise gesperrt. Die Mischerkreise wer-
den weiter beheizt. Die Warmwasserbereitung wird durch 
diese Funktion verlängert. 

03 => Pumpenparallellauf auch für den direkten Heizkreis: 
Bei Warmwasserbereitung werden alle Heizkreise weiter 
beheizt. Die Warmwasserbereitung wird durch diese Funk-
tion verlängert. Wenn die Temperatur des Wärmeerzeu-
gers die maximale Vorlauftemperatur des direkten Heiz-
kreises um 8K übersteigt, wird die Heizkreispumpe dieses 
Kreises abgeschaltet (Überhitzungsschutz). Die Heizkreis-
pumpe wird wieder eingeschaltet, wenn die Temperatur 
des Wärmeerzeugers unter die Temperatur [maximale 
Vorlauftemperatur + 5K] fällt. 

52 Antilegionellenfunktion 

01 => Bei jedem 20sten Aufheizen bzw. mindestens ein-
mal pro Woche am Samstag um 01:00 Uhr wird der Spei-
cher auf 65°C aufgeheizt. 

53 Überhöhung bei Warmwasserbereitung 

Solltemperatur des Wärmeerzeugers bei Warmwasserbe-
reitung = Warmwasser Solltemperatur + P53 

! Der Wärmeerzeuger muß bei der Warmwasser-
bereitung mit erhöhter Temperatur gefahren werden, 
damit die Warmwassertemperatur im Speicher über 
den Wärmetauscher erreicht werden kann. 

60 Maximale Vorlauftemperatur (direkter HK) 

Die ermittelte Vorlauf Solltemperatur des Heizkreises wird 
auf die eingestellte maximale Vorlauftemperatur begrenzt 
(Überhitzungsschutz). 

E Die Heizkreispumpe des direkten Heizkreises wird erst 
abgeschaltet, wenn die Temperatur des Wärmeerzeu-
gers die eingestellte maximale Vorlauftemperatur um 
8K übersteigt. Die Heizkreispumpe wird bereits wieder 
eingeschaltet, wenn die Temperatur des Wärmeerzeu-
gers unter die Temperatur [maximale Vorlauftempe-
ratur + 5K] fällt. 

61 Minimale Vorlauftemperatur (direkter HK) 

Die ermittelte Vorlauf Solltemperatur des Heizkreises wird 
auf die eingestellte minimale Vorlauftemperatur erhöht 
(z.B. bei Luftheizung). 

70 Maximale Vorlauftemperatur (Mischerkreis) 

Die ermittelte Vorlauf Solltemperatur des Heizkreises wird 
auf die eingestellte maximale Vorlauftemperatur begrenzt 
(Überhitzungsschutz). 

71 Minimale Vorlauftemperatur (Mischerkreis) 

Die ermittelte Vorlauf Solltemperatur des Heizkreises wird 
auf die eingestellte minimale Vorlauftemperatur erhöht 
(z.B. bei Luftheizung). 
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72 Mischerdynamik beim Öffnen 

Einstellen der Geschwindigkeit, mit der der Mischer bei ei-
ner Regelabweichung öffnet. Eingegeben wird die Re-
gelabweichung in Kelvin bei der der Mischer ohne Unter-
brechung auffährt. 

! Kleine Werte führen zu schnellem Verfahren des 
Mischers und können zum Schwingen führen. 

73 Mischerdynamik beim Schließen 

Einstellen der Geschwindigkeit, mit der der Mischer bei ei-
ner Regelabweichung schließt. Eingegeben wird die 
Regelabweichung in Kelvin bei der der Mischer ohne Un-
terbrechung zufährt. 

! Kleine Werte führen zu schnellem Verfahren des 
Mischers und können zum Schwingen führen. 

80 Funktionen für das Zusatzrelais 

Einstellung: 

00 = keine Funktion 

01 = Sammlerpumpe 
EIN: Bei Wärmeanforderung eines Verbrauchers 
AUS: Ohne Wärmeanforderung eines Verbrauchers 
Bei Wärmeanforderung mindestens eines Verbrauchers 
der Anlage wird die Pumpe eingeschaltet. Nach Ausschal-
ten des WE wirkt die Nachlauffunktion. 

02 = Zirkulation (Zeit) 

Die Zirkulationspumpe wird nach dem Warmwasserpro-
gramm eingeschaltet. 

03 = Zubringerpumpe 
EIN: Bei Wärmeanforderung eines internen Verbrauchers 
AUS: Ohne Wärmeanforderung eines internen Verbrau-
chers. Es erfolgt ein Pumpennachlauf. 

05 = Pumpe Wärmeerzeuger  
Relais schaltet mit Brennerrelais; Nachlauf=5 min 

20 = Temperaturgesteuerte Zirkulationspumpe  

T-ZIRK = Rücklauftemperatur der Zirkulationsleitung 
(wird gemessen am Fühler Multifunktion) 
EIN:  T-ZIRK < [P81] 
AUS:  T-ZIRK > [P81+ P82] 

Die Zirkulationspumpe wird eingeschaltet, wenn die Rück-
lauftemperatur unter die eingestellte Grenztemperatur  
[P81] fällt. Die Pumpe wird wieder ausgeschaltet, wenn die 
Rücklauftemperatur die eingestellte Grenztemperatur um 
die Hysterese [P82] überschreitet.  
=> Ein Einschalten erfolgt nur während der Freigabezeiten 
des Warmwasserprogramms. 

24 = Rücklaufanhebung WE1 
T-RUECKLAUF = Rücklauftemperatur von der Anlage 
(wird gemessen am Fühler Multifunktion) 
EIN:  T-RUECKLAUF < [P81] 
AUS:  T-RUECKLAUF > [P81+ P82] 
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Die Pumpe zur Rücklaufanhebung wird eingeschaltet, 
wenn die Rücklauftemperatur unter die eingestellte Grenz-
temperatur [P81] sinkt. Sie wird wieder ausgeschaltet, 
wenn die Rücklauftemperatur die eingestellte Grenztempe-
ratur um die Hysterese [P82] überschreitet. 

81 Schalttemperatur Multifunktion 

82 Hysterese Multifunktion 

Dem Multifunktionsrelais   (Pumpe direkter Heizkreis => 
siehe Dip-Schalter/Adresse) ist der Fühler  (Klemme 19 + 
GND) zugeordnet. Ist ein weiterer Fühler für eine Funktion 
erforderlich, so ist dieser am Stecker der FBR, Pin 2+3 an-
zuschließen.  

 

97 PC Freigabe 

Code-Nr. für die Freigabe auf die Heizkreisdaten per PC 
�0000� => Zugriff ist gesperrt. 

98 Relaistest (Rücksprung nach 10 min) 

00 => kein Relais 

01 => Heizkreispumpe Direkter Kreis / Multifunktion 

02 => Heizkreispumpe gemischter Kreis 

03 => Warmwasserladepumpe 

04 => Mischer AUF 

05 => Mischer ZU 

06 => Brenner 
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Installateur 

Teil 3: Allgemeine Funktionsbeschreibungen 

 

Heizkreisregelung 

Witterungsabhängige Regelung 

Über die eingestellte Heizkurve wird die Wärmeerzeuger - 
oder Vorlauftemperatur passend zu der gemessenen Au-
ßentemperatur derart bestimmt, daß sich bei einer korrekt 
ausgelegten Heizanlage im Referenzraum in etwa der ein-
gestellte Raumsollwert einstellt. 

=> Für die witterungsabhängige Regelung ist die exakte 
Einstellung der Heizkurve äußerst wichtig. 

Die Umwälzpumpe wird witterungsabhängig gesteuert. Bei 
Heizbedarf und im Frostschutzbetrieb wird die Umwälz-
pumpe eingeschaltet. 

Raumfühlereinfluß 

Die aktuelle Raumtemperatur kann über einen vorhande-
nen Raumtemperaturfühler in die Berechnung der erforder-
lichen Vorlauftemperatur einbezogen werden. 

Der Einfluß-Faktor (Parameterliste) ist zwischen 0 (rein 
witterungsabhängige Regelung) und 20 (Raumtemperatur-
regelung mit geringem Außentemperatureinfluß) einstell-
bar. In der Stellung �----� ist die Raumtemperaturregelung 
deaktiviert. Die Stellungen �----� und �0� weisen Unter-
schiede für die bedarfsabhängige Umwälzpumpenschal-
tung auf. 

 

Warmwasserbereitung 

Die programmierte Warmwassertemperatur wird durch das 
Schalten der Speicherladepumpe und des Brenners einge-
regelt. Die Speicherladung startet, wenn die eingestellte 
Solltemperatur im Speicher um 5K unterschritten wird. Die 
Speicherladung endet, wenn die eingestellte Solltempera-
tur erreicht wird. 
 

Frostschutzfunktion 

Die Frostschutzschaltung verhindert durch automatisches 
Einschalten des Heizbetriebes das Einfrieren der Hei-
zungsanlage. 

Außenfühlerfrostschutz 

Wenn die gemessene Außentemperatur unter die einge-
stellte Frostschutztemperatur sinkt, wird die Raum Soll-
temperatur für den entsprechenden Heizkreis auf 5°C ge-
setzt. Der Heizkreis wird freigegeben: 

• die Pumpen werden eingeschaltet 
• die Wärmeanforderung wird an den Wärmeerzeuger 

gesendet 
 

�----� => Außenfühlerfrostschutz deaktiviert 

Die Funktion wird beendet, wenn die Außentemperatur um 
1K über die eingestellte Frostschutztemperatur steigt. 
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Wärmeerzeugerfrostschutz 

Der Wärmeerzeugerfrostschutz wird aktiviert, wenn die 
Temperatur des Wärmeerzeugers unter 5°C sinkt. Der 
Wärmeerzeuger wird eingeschaltet, bis die Temperatur 
des Wärmeerzeugers die �MINIMALE 
WÄRMEERZEUGERTEMPERATUR� überschreitet. 

Vorlauf- oder Speicherfühlerfrostschutz 

Der Fühlerfrostschutz wird aktiviert, wenn die Vorlauf- bzw. 
die Speichertemperatur unter 7°C fällt. Dabei wird nur die 
entsprechende Pumpe eingeschaltet. 

Der Fühlerfrostschutz wird deaktiviert, wenn die Vorlauf- 
bzw. die Speichertemperatur über 9°C steigt. 

Frostschutz über Raumfühler 

Wenn die Raumtemperatur unter 5°C fällt, wird die Frost-
schutzfunktion aktiviert.  

Die Raum Solltemperatur für den entsprechenden Heiz-
kreis wird auf 5°C gesetzt. Der Heizkreis wird freigegeben: 

• die Pumpen werden eingeschaltet 
• die Wärmeanforderung wird an den Wärmeerzeuger 

gesendet 

 

EEPROM-Check 

Alle 10 Minuten wird automatisch überprüft, ob die Ein-
stellwerte des Reglers in den angegebenen Grenzen lie-
gen. Wird ein Wert außerhalb der Grenzen festgestellt, so 
wird er durch den zugehörigen Standardwert ersetzt. Die 
Bereichsüberschreitung wird durch das blinkende E und 
die Fehlernummer 81 angezeigt. 
Der Benutzer sollte in diesem Fall die wichtigen Einstell-
werte des Reglers überprüfen. Das Warnzeichen erlischt 
nach einem Neustart des Gerätes (RESET). 
 

Pumpen-Nachlauf  

Bei einer Abschaltung der Umwälzpumpen laufen diese 5 
Minuten nach, wenn der Brenner im Zeitraum der letzten 5 
Minuten vor dem Abschaltzeitpunkt eingeschaltet war. 
 

Pumpenblockierschutz 

Die Regelung verhindert wirksam das Blockieren der Pum-
pen aufgrund zu langer Stillstandszeiten. Durch die integ-
rierte Schutzfunktion werden alle Pumpen, die in den ver-
gangenen 24 Std. nicht gelaufen sind, täglich um 12.°° Uhr 
für 5 Sekunden eingeschaltet. 

Mischerblockierschutz 

Wenn der Mischer 24 Stunden nicht bewegt wurde, wird er 
einmalig um ca. 03:00 Uhr komplett geöffnet. Die Heiz-
kreispumpe wird während dieser Zeit ausgeschaltet. Die 
Vorlaufmaximaltemperatur wird überwacht. Abbruch bei 
Vorlaufmaximaltemperatur � 5K. 
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Heizmodul [Kaskadenbetrieb] 

Der Betrieb in einer Kaskade ist möglich. 

Der Anschluss eines WE-Fühlers ist hierfür unbedingt er-
forderlich (Abregelfunktion/Max-Überwachung). 

Die Einstellung der WE-Adresse erfolgt in der Fachmann-
ebene (P38).  

Wenn P38 ≠ �----� => der Regler konfiguriert sich in ein 
Heizmodul [Kaskadenbetrieb] um. 

Die interne WW-Funktion bleibt frei (nur bei Anschluss ei-
nes Speicherfühlers). 

Die MF/HK Pumpe wird automatisch zur WE-Pumpe  

Der Mischer bleibt aktiv. 

Mischermodul 

Der Betrieb als reines Mischermodul ist möglich. 

Der Anschluss eines WE-Fühlers ist hierbei nicht möglich 
(automatische Funktionsumschaltung). 

Bei Anschluss eines Außenfühlers kann eine Zonenrege-
lung aktiviert werden. 

Die interne WW-Funktion bleibt frei (nur bei Anschluss ei-
nes Speicherfühlers). 

Die MF Pumpe kann frei belegt werden. 
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Elektrischer Anschluß  

E  Achtung: Für den Anschluß (230V) müssen feste 
Leitungen oder flexible Leitungen mit werkseitigen 
Aderendhülsen verwendet werden. 

E  Achtung: Busleitungen und Fühlerleitungen müssen 
räumlich getrennt von Netzleitungen verlegt werden! 

! Fühler: Als Kollektorfühler muß der KLF 1000 verwendet werden (Silikonkabel).  

~50 Hz 230 V
2(2)A, 250V~
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